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- Leitungsschutzschalter TYP B   6A: max.   4 Geräte 
- Leitungsschutzschalter TYP B 10A: max.   8 Geräte 
- Leitungsschutzschalter TYP B 16A: max. 11 Geräte

Hinweis Janitza:

ALLGEMEIN
ZÄHLER

LAN 10/2.11F

Hinweis:
Die genannten IP-Adressen sind nur Beispiele. 
Jeder Messwandler benötigt eine fixe 
(statische) IP-Adresse. Der Router muss 
entsprechend konfiguriert werden, 
um die Kommunikation sicherzustellen.
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Hinweis:
Die genannten IP-Adressen sind nur Beispiele. 
Jeder Messwandler benötigt eine fixe 
(statische) IP-Adresse. Der Router muss 
entsprechend konfiguriert werden, 
um die Kommunikation sicherzustellen.

LAN 10/1.6D
PWR 2/1.12C
PWR 2/1.12C
PWR 2/1.12C
PWR 2/1.12C

PWR 1/1.6E
PWR 1/1.6E
PWR 1/1.6E
PWR 1/1.6E

Schemanummer:

Floatbridge
Connect-Box

2506191530
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit | Die Verantwortung 
der Elektroplanung liegt beim Elektroinstallateur

Datum:

Prinzipschema 1
Energiezähler Janitza

Partino Mobile Energie AG
Industriestrasse 23
5036 Oberentfelden

12.05.2025 +41 62 832 42 40

Bezeichnung: Projekt:

Seite:

2
Erstellt von:

REs




